
Znak: HK 9020.3.4 L2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Braniewie

14-500 Braniewo ut Królewiecka 26
teł. /fax. (055) 243 2381, teł. (055) 243 2545
e- -mail: p- ńfefiÓ

Braniewo, dnia 06 grudnia 2024 r.

Wodociągi Miejskie Spółka z o. o. 
ul. Olsztyńska 10 
14-500 Braniewo

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 2 i ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 
25.11.2024 r.
z wodociągu publicznego w Braniewie
opisanej w protokole do zlecenia nr HK.9052.66.2024, HK.9052,67,2024,
HK.9052.68.2024 z dnia 25.11.2024 r.
- Kod próbki 185/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/522/2024,
L E-OBŻ/419w/2024, LBŚ»Ż-OBW/2085/2024
SUW Rogity -- woda podawana do sieci
- Kod próbki 186/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/523/2024
sieć — Braniewo ul. Różana 14
- Kod próbki 187/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBWZ524/2024
sieć - Braniewo ul. Sikorskiego 15
- Kod próbki I88/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/525/2024
sieć — Braniewo uL Moniuszki 13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie 
stwierdza 

przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział 
Badania Wody, Gleby, Powietrza w Olsztynie ul. Żołnierska 16 , Laboratorium w Elblągu 
ul. Gen. J. Bema 40 i 7 opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu B (SUW Rogity - woda



podawana do sieci), w zakresie monitoringu A (sieć: Braniewa ul, Różana 14, Braniewo 
uL Sikorskiego 15, 'Braniewo ul Moniuszki 13) pod względem mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym odpowiwia wymaganiom sanitarnym określonym w ZA. nr IA (tabela 
1)» Nr IB, Nr 1C (tabela 1,2), Nr 1 D (tabela 2) do rozpórz®^^ Ministra Zdrowia z dnia 
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 
2Ó17r.,poz. 2294).

mgr S flak

W zabąjezeniyt
L Sp m -m nie z badań nr LE-OBW/522/2024 z dnia 02.12.2024 r.
2, Sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/419w/2024 z dnia 28.11.2024 r.
3. Sprawozdanie z badań nr I ,BŚiŻ4)B W/2ÓW2024 z dnia 03.12.2024 r.
4. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/523/2024 z dnia 02.12.2024 r.
5. Sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/52432024 z dnia 02,12,2024 r.
6. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/525/2024 z dnia 02.12.2024 r.

Otrzymuje do wiadomości:
Gmina Miasta Braniewa
14-500 Braniew®, KeściuszlŁi i i l



Formularz nr PO-OBW-03/F17 a dnia 01.07.2024 r.

WO.IEWÓPZKA SJ AtMA SAMI ARNO - KPIOEAUOWUICZNA 
W OLSZTY NIE

ul. Żołnierska 16, MM61 Ototyn 
iaBoratorh m w EMnĄ<;r

ul. tlen. J.Bcma 40,82-500 Elbląg

RPW/2655/2024-1B
rpRAi

■■■iiiiibEZD RP PSSE u Braniewie
Joanna Bujko (S)
Data rejestracji: 2024-12-02
Data wpływu: 2024-12-02

Oddział Badania "Wody i Powietrzu wl (Jen. Z Berna 7. S2
Sekcja Badań Biologicznych Wody mL Ctai. J. Bema 40; wl. (35) 2334772: c-mail; leo

Sekcja Badań Fjzyfe-Chcroicaiyńh Wedy i Powietrza ul. Gar. J. Bema 7: td. (55) 2334122;c-

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.137.2024 ........ .

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 522 /2024
Spnmwdanie z, badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji waz badań nicakredytowanych.

Wyniki sposea zakresu akredytacji zostały wmwwt literą N

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka. 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr HK91152.66.2024 z dnia 25.11,2024 r,
3. Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
4, Cel badania: wykorzystanie wyników badaA w obszarze regulowanym prawnie
5. Pata, godzina pobrania próbki: 25.11.2024 r., godz. 8K
6. Miejsce pobrania próbki: ^odocing publiczny Braniewo, SUW Rogity woda podawana do sieci
7* Próbka pobrana wg PłMW 5667-5:2017-1(1, PN-EN ISO 19458:200? (metody wieakredytawa  ̂przez próbkobiorcę 

z PSSE w' Braniewie p. Martyna Makowska
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 185 Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez, uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 25.11.2024 r., godz. 1245
Kursy wą oznaczono informacje dostarczone przez klienta.

Badania mikrobiologiczne

yl - jednostki twonajcc kwmię
* Podano wartotó dte]*ewBeSci rozszerzonssi płBUian* prw pogiwpie pfwdoptKlotMeńsłwa i ws^KMezynniku roHeerzenia V-2
NtepewBość pomtóm zostali «SK«<x>waija zgottatez PN-ISO 1^11:3032^2 i opiersi się na pods^łetu ^tościowyai Podana aiąpewnoW. nWńhymW«?iapu pńiWki,

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/ 
Dokument odniesiewia Jednostka 

miary
Wyniki badanie niepewno^1 

1

ŃajwĄTtszrt 
dopuszczalna 

wartość 
wg. Rozp. MZ 

z dnia 
07 grudnia 2017 r> 

(Dz. U. Z 2017 r.
poz. 22M)

522

Bakterie grupy coli
1-itUaKii membranowej z

PN4M ISO
9WX-!: 30Mą } < Al :2017-04

jtk/WO ml 0 0

Escherłęhia coli
IWauji m«mbtar«i!Wiq zasadnie ?

PN-EN ISO ’
5CTDM • 2014-12 < A) • .'l! i 7-0.1

jlWHW ml 0 0

Enterokoki WiJlwjł y
ISO ?«<>« -2; 2(MM jlk/K)O ml Ó 0

Ogólna liczba 
mi kroorganizmó w 
w temp. 22”C

{peidew wglębayj ^dtłi9 z 
PN-EN ISC > Ó222.2004 jl k/1 ml 5 (2; 12] licz nicpnnvidknv>*eh 

mn

Clostridium 
perfiingens

£g£.«M: g
FIWN ISO 141 W’2016-W jtk/100 ml 0 0

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody. Blblag ul. Gen. J. Bema 40 
w dniach: 25 - 28.11.2024 i .

Przegląd i auunyzacja



Formularz nr PO-OBW-03/F17 z dnia Ol.07.2024 r
strona 2/2

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 522 72024

««“ pecitcj duEBcj grarncy takrem pmU««w«go r«(<xly; gnmka nnwuakWMataa nM«Mi -17 Wl:
.z" «•»„**" puraZej Aitaej gtsntey fKm&Hwejto wwKwiy. Wita Je»t j«inSK.'e*ńiB gmnfaj insitidy.
IWriMewmiH Wjwiki n aaLwiA *•- wa? ,/•" M reasiwurai. Hulwa ńKpęiwwfe. nie jihejmujs etafWjWłSfcrffii* pnWH
• Jfeffcwsoit syyrfiko Im4»m wyratań*JaMtt&iKwiMK wwim i*ży fostius^ pMRtapeiMHtiitaM Wiś i WtpdfeyyaaHat ns®2W«m« ł; 2
*0 Nanm*tyw4aK> twis •ś»Mptate prewstMrti Komun l.dwsatanum tornada wy4®waś« MSBBwtfyWstawrK- i MjtajW do Mi ewowaiz
®® NumM wycufśsta przez Pobici KtmM Nrenatazcyby iabonkMim* pó««b »yktniM3$tca giawiwnty toataiMWc i ntwyretycnw do kj taosowante 
Badania moakredylewane spoinuj? wynugmiarwany PN-EN IStUUlC IWMHM1

Kod
Próbki Badana cecha Metoda badań/ 

Dokument odniesienia
Zakreśl 

pomsarinry 
metody

Wy nikt badanta/ 
RezuItMy badńnfa 

± niepewno ić1

Jednostka 
miary

lhłp<W«^8^ t^MV»y 
nwfb^^.^wyijłW'

M« z dato t? sr»^tó r.
łL » 2^17^

522

Mętność

Barwa 

n Zapach 

N Smak

rfcfelomstrycznfl zgodnie z 
™.EN ISO 7027-1.2016

Wteafoftagirtiez.
IWENBO 7W-2OU
-AplgtHSdfi MardaP...._____ _
Ot^»Ieptyezn»agr««j5w z
'WN-72-T4MM? _

<%qpMK>lq>t>ezna zgodnie z 
^FNO^CJMSS?

0.15- 100 NTO

.5 - 50 Pt

retoj;
0—5

iwdzgji 
mtensy wpoić t>- 5

035 *0,10

5 ± 3

zO 
brakzapMim___

2 0 
tak smak#

NTU

mg/1 Pt

AUi4i«m«śtos pr/ez
Uwwtracntów tleZ 

jsmfen;
Zafesmy z«b<» 
astlBtó.fcMi

Z<A<^MW‘ikńż iw 4(te7ttów
-iwn.U-stf15 tn^ 1 Ft

Akzepuwalnc 
p»z fajnłonieot&w 

i bez nteptawidfowycb 
aasan.

pH _________

Przewodność detatyczna 
Wtotówa

IWatgmamw i®ain» g 
PN-EN ISO 10533:2012

Kawhifóomeay^ Zgodnie z 
PN45N278S*:l«i»

4,0 - 10.0

131 6700 paw

7,4 * 0,1

MWF „„.u™ i4.s"c 483 * 14
Ketów za póawe< uoadacna do 
tomotnwi! .temp- do 7ś ty 

gSAan

6,5 9.5

2500

Jon amonowy Spęktr»fc®fflelrvezn» zgwtoie i 1X05 MK> W1 0,05 * 0.02 mg/I 0,50

Żelazo
Spddn>fok»ineuecziu< zg«t»ić z 
PN-ISO 63323101
• Apl i2at6«

0,010-4.00 jngil 26 * 3 pg/1 200

n Mangan SpetanalitomMncr.nii zgodnie z 
wUFN-«.-C-fM5'Xr(H 0.030 -S.taiin#! < 30* FB/I 50

Azotyny Spektrolatwwettyeznn zgedote z 
PN-EN 26777: IW 0MB I.Wmgl 0.005 i 0,001 mg/1 0,50

Azotany SpeŁtrofotumcioczna łtg«xtaie z
*“PN-S2CM)457ftńS 0,04 IW mgł 2,12 i 0.25 mgr’! 50

Fluorki Potcnciometiycżnń zgodnie z 
™PN-7&<MM51s«.03 OJO-a.tWińgl 0,30 A 0,05 mg/1 1,5

Siarczany

N Cyjanki wolne

Turbidvnielty<am zgodnie z 
*WpN-79C4M56ó.lń

Wuata j^etWe z
Test Arfttsujnant Merck 1.14417

2.50 3S> rogi

M02 - (MB nig l

< 2,50 
(2,50*0.35) _

< 2,0**
(2.0 *0.4)

mg/l

RJ/1

250

50

Ci,lorki
Imteta tiBtanartgantarwwy 
<Ut!«iiafa<wć z KMnQó

Miareczkuj u zgodnie z. 
rN4SO9Ż07:)9‘>l_____ ________
Mifflwzków żgndnic z
PŃ-EN ISO 8467 2001

3.00 awsngi

0.50- Hl.O 
mg.-! O-

6,32 * 0J0 ___-

1,52 * 0,23

mg/l 

mg/l Os

250

5,0

Bor
ŚpetontaUHneiryezna zgudalc * 
rtK)BW-0tW edycja 1 zdnm 

I60>t=202i r. na jwdstawKs testu 
Marek 1. W 859

0.05 ŻOOmgl 0.12 ± 0,02 mg/l 1,0

n Twardość Miareczkowo zgodnie z 
PN-ISO 6050.1W7

5.W
CnCOi 222 * 16 tttCO, 60 - 500

n Magnez Z oblkzeń zgodnie z 
PNC4M554^ł IW IZ nWiczćiU 9,7 * 1,3 mg/l 7 - 125

Badania fcykećbmi®® w^ram w Sekcji Badań Fi^ko43«iic^ Wady i Fewitanz»» Elbląg uŁ G«ł X Beata 7 w dniach: 25 —27.15.-2624 r .
Do wyników badań wie podano stwierdzenia zgodności “ zgodnie ze zleceniem nr HK 9052..66.2024

kt seoiw^
Kte.-Chem, WbBy»ftWiWZF

£ . lyieecoWŁu.

mgr Elżbieta Wiedkrwek
J, Bez pisemnej zgSĆIy Uibńratoriiun sprawozdanie z badań n» może być powielane innezej, jak tylko w całości.
2, Łaboratoritaisrtie pawi sdpwMziata^ za etap pobrania i wnsjWHsi próbek muz za informacje dostarczone przez klienta. Infomuajióte niogaj mieć wpływ 
na ważność wyników.
3, Próbka zestala domowa przez klienta. Wyroki badan tufaos^ się w> peanie do tazyraamą i bmfaiicj próbki._________ ___________ ___________ __________

*“ ’ “ ‘ 7ŹAfwrsa®Ł ~~~~
P' i
P tiriuar; Wed? i kow;; >ś, j 

oK ^CAOzj-k..

KONIEC SPKAWGZBANIA Z BADAŃ



Formularz arm-OnZ-OW 12 z Ma01.07,20241, RPW/2659/2024-1B

Wojewódzka Stacja SarutsrnogpideniHogiczna w Ols 
ul, żołnierska 16 10-561 Olsztyn

laboratorium w Elblągu
ul Gen, J. Bema 40 82-300 Elbląg

BiaiiMiiiwi
EZD RP PSSE w Braniewie
Joanna Bujko (S)
Dala rejestracji. 2024-12-02
Data wpływu: 2024-12-02

Oddział Badania Żywności
tel 55 236 74 I8 fax 55 612 83 89 e-mail: lecbz.Avsso.olsztMi?«5sanep)d.gov.pl

Znak sprawy: LB-0BŻ-W512.287.2024 Elbląg, dnia 28.112024 r

Sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/4 i 9W/2024
Informacje podane przez klienta:
1* Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanhamo-Epidemiologicż^ ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo.
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze zleceniem jednorazowym nr HK.9052,67,2024 z dnia 25,11.2024 r.
3. Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: dostarczenie klientowi wyników badań do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
5. Pata, godzina pobrania próbki: 25.1 i 2024 r godz 8!n
6. 'Miejsce pobrania próbki: Braniewo ~ wodociąg publiczny SUW Rogity - woda podawana do sieci
7. Próbka pobrana przez; próbkobiorcę PSSE w Braniewie, p. Martynę Makowską wg PN-ISO 5667-5:20! 7-10 

(metoda nieakredytawanaj
Informacje podane przez Laboratorium:
1, Stan dostarczonej próbki: bez uwag
2. Rata i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 25.11.2024 r„ godz. 12W

Badania chemiczne

„<* - poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody, która jest jednocześnie gnmict) ozmezalności metody; 
Przestawione Wysiki w znakiem „<* są rezultatami

* Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona metody łwdawczej przy poziomie piawdópedobieństwa 95%
i wspólązywifo k~2. Podana mcjwwsiośó me obejmuje etepa pobierania próbki

Kod 
próbki

Oznakowank 
próbki przez 

klienta

Badana 
cecha

Metoda badań/ 
Dokument 
odniesienia

Złtkneś pomiarowy 
metody

Wynik badania/ 
Rezultat badania 

± nk-pcwwość*

Jednostka 
miary

Najwyższe 'dopusrezaine 
stęłerde wg Rmp, MZ 

Z 7 średnia 2017r, 
(Oi,U. z 2017r.poz.W4)

4 IW 1854®

glin

liTAAS zgodnie 
z PN-KN 1S< > 
I53k6:»6

10.0 - 300 pgfl <10,0 (10,0 ± 2.2) (ig/l XKł

2.O- I00 p^'{ <2,0 (2,0 i 0,3) P&4 10

kadm 0.10 - 10 pg/1 <0,10(040*0,02) 5

chrom 2,0- 100 pyl <2,0 (2.0 ±0,3) pg/1 50

nikiel 2,<» - 70 pgfl <2,0 (2,0 ±0,5) 20

mictte FAAS zaodnśe
■LIWSO 828S-20&: 0,02 - 4.0 tngrt <04)2 (0,020*6.005) mgfl 2.0

I IOA.AS zgodnie z 
PR43BŻ4B/CH 
edycja l z dnia 

08.06.2609

1,0- ISpgfl <1,00.0 *0.2) 10

antytmsn L0- )5pfr4 <l,O(i.O±0^) W/4 5

śselm l ICiAAS zaMnie 
z PN48Ó 9965:2001 ł,0 J 5 pg/1 <1,0 (1,0 i O.2) W^l 10

secł FARS godnie z 
PN4SO 99M-3J91N 1,0 - 500 mgń 15,1 * 3.2 200

rtęć
ĆVAAŚ zaudnin z FB-
OBŻWCH «Mja 1 z

......... dtaei.Miim
OJ - 3.0 pgfl <0,1 01.10*0.02) i

Badania chemiczne wykonano w dniach od 26.11.2024 r. do 28.11,2024 r.
Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr HK.9052.67 2024

l jnstcmncj I jdKanlumim z. IwiUtń uw ukm,- bj± powicUuic >nwą, jak iylko w
2. .1 ±1wutomun aw ptmttM tsdpowissŁaatat^oi za etap pata anta i transportu próbki oraz za infomiftaje podane przez klient®. 

tnfMffiaęje ® m«B4 mieś wpływ aa ważność wyników.
3 Próbka ąpgąła tŁą^gsom przoz ktente. Wyniki badan odnoszą się wylągąnre do ty/yntanej i ba^tose; próbki.

Przegląd i autoiyzacja:

1 < U -r,; . .r,

koniec sprawozdania z badań



RPW/2707/2024-1B

■HlllllllliHII
EZD RP PSSE w Braniewie
Joanna Bujko (S)
Dala rejestracji: 2024-12-05
Data upływu: 2024-12-05

Fermum z anta cra.04.W4

Stacja w Olsztynk
jorium Budim Śródmvisk<wych i Żywności 
ział Bodanhi Wody, Gleby, Powietrza
i0-561 Oisznn ul. Żołnierska 16

lek 89 5248302

Znak sprawy: L»siz-OBW,905 1.3.393.2024 Olsztyn. WM 2.2024!.

Sprawozdanie z badań nr I I4ŚiŹ-OBW/2lhS5^

Powiatowa Shieja Xł«niM ptdciniblugkziw w Braniewie 
14-500 Braniewo. hL Królewiecka 26
HK.W52.6S.2O24 z dnia 25 U.2ó24 r.
Pm^iMawicnie wyników w obszarze regwlowwiym prawnie
Woda przc/niw/Wa do spożycia przez ludzi
wodociąg publiczny Braniewo
SUW Bogdy - woda uzdatniona - zgodnie ze zleceniem
25. • f .2034 r. godz. 8 W - zgodnie ze zleceniem 
Pmarwnika PSSE w HnwwćHfc - Many na Maków sk® 
PN-ISO 5667-5:3017-19 - nietotia niesikredytuwona

Informacje dostarczone przez zleceniodaw cę (kltenta):
ZlecwMaweiK

W zlecenia: 
©:! badania: 
Przedmiot badań: 
Obiekt badań: 
Miejsce pobrania próbki: 
Data i gsjUzuyi pdwHta próbki : 
Próbka jwbrwtKt przez: 
Metoda pobrania. próbki:

Informacje p»eh«IZMCcod kltema mogą wpływna ważnośe wyników badań.

Informacje podane przez Laboratorium:
Dula i godzina przyjęcia próbki 25. t i .2024 r. godz. 12 10 
do labonttodHtn:
Stan próbki w chwili przyjęcia: przy datna do badań

0znakmvświfo próbki przez klienta; to
Wamwć pafiWttebye/iła wg 

Kozp.M.Z, 
z dnia 07.12.2017 r.
{Dz.lk pnz.2294}

Kod próbki nuikmy w 1 ahiwalorium: 2085

l-F. Badano cecha; Metoda i fokunwm odniesienia
Jednostka 

miary

W ynik badmma 
niępcwłnw’ 

rezultat badani:^
badania ^hemi^.ne ........ .

t
BfinK-en
HKhsIa jj-uswig z >40^^

OWI < .< MM
PN-LN ISO 15Mfotyw ggl < 0,25

i ftcoj
A I.U£

3 SI MA HIM
z Mk rui

PN-I N ISO l5680:2Wł8 PM*
< 33,75

Mił
.4 HW

a
trlcJ»lor0mćtnii (ehlorofornO 
iHcierta «fiu>maTórs afii razowej z itiackoa 
mweniy OWI ta. -Mm

p\4:\ ISO kSbffo^Mitó m.”4 < (M1075Ó
S.Wd.M

A, <MOO
i

4
brn mnd ich tur om eta n
as«ns!;> thrsstuWóitii jrazawy z diUKi-ja 

o® । fw -Mśi c
PN-EX ISO 15680:2008 mg 1

< 0JJ0375 A 0,015

S
dibroinochtorometan
intinda cta,«icari’iaii» liiwwci z detekcja 

ilw i . a -MC1
p\-l X ISO I56X» 2«08 W& l

< 6,25
I.SSfi

A

I.USiZ-OBU 2085 2024 ■aroHM i ‘liczba, siroii 4



Formularz nr PO«OBW4W?^ z dnu! 08 04 2024

próbki jwcM 05 Hr .................'
Wartość panmicinuMW wg 

R©zp.M.Ź.
7 dmin“ i 2 Ml* r. 
av.tL po/32941

Knd próbki nadany w 1 ab&KHorfanr 2085

Lp. 1 Jodanu ccciiwMęhłdu t>t.łJ-;»wneiw wlnlsstsM»»K Jsdnpstfei 
miaty

Wynik biadania 
Hisptfwnttść,/ 

Mmttat ba&uHr

&
i ribramometan ( hrwmd wnn) 
imahU ęlmimiuejgafił jaUSHMa z OrtuU-M 
khwpwMO&I CfcWM

MNMśN |SÓ IS68tk®MJ8 ! <■05
- XWi A .^.

st sbkirłrfiioroeten 
i twachtorwten 
foMiezeis

PŃ-EN W l*ft»ł:2«W pg'1 <2,0
<2.# - <?»

A JO

8
trtcbfąrwcten
mMW riiwWMW*is® ga/WMS z JeWUjW 
HtwAwę iłWF CJC-MSi

PN-EN ISO- »W* < 1.0
lip «W1

A

f etrn e htoroetcn
z AmwMm

nimmm f%F GL ‘.MS

f’N-i S. ISO

................

iwt < 1,0 
lip •- OpJ

A -

1 Mliihloruewii
śs»w«j»tas'fe«riK»ji*aiB jam/ 
MMO^flłSA Gt-MS)

PN-I .N B<) 15&«o-.2fWX ppi <03 
w.«+ a h

A 3.0

u
Benzo(u)piren
irctub MlirawyWiń.j

z ifeleKew ftuwtMs! tr« *14*1 r ■
H,O1

p\-| N ISO 17WV;2tM15 P#0 < 0.002 
iśś.tttj ' ftflOfiSs

A 0.01&

K
SI MA Wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych: 
złjWfaaai

ps-rs iso nw.Fino? 1^1 < o.im 
(tyt# y BMW

A nos

1-
hB»xo(b}flBornmęm
śiMada OhnltuąlAm dfoa»"f»4i!
<&>CM»ft4'Śdewi^ Itaayoh^^ P! ( ■
&0I

FHJ-SjISO 179P3:2003 Wal <0,002 
OtjWh

A ■'*—

H
łwnzolkjiluoranteo
ustswŁi ataaszybkiśj ehH<mama.it*i
£WAMC1 z «fct«U]a Bmwewcak..«? S*l!. 
n.,oi

pN-PS ISO rw?;2(MlS JWi < tum 
płWt* • rywwii

A

1$
henxo(ghi)per> len
HHłojjii iiłia»»l>U»a «h«»!Wta»Fr-lb'
ClKlCZttSiit z 4cMl«Ś8 feWS'S.®K?-<-P>3 U ’l"i Z”

HDi

PS-EN ISO 17WJ:2U(J5
PB'1 <0,002

ł»,W?ł
A

h.
indenof l .O-*ed>|łir®n

>«Jr#asAbkM
z. -ii

tu»

P^-EN ISO 1 W3r2tHJ5
MS * <0,002

KkO»3 - <«®5*
A

r Sl'MA pestycydów^ PV-i- N ISC > MhK:2<W2
ł>p4 <0,34 

i«Sl;»,łp2j A 0.50
h

UJSi/-Cm\V MSS MM
strona 2 Uczta simti 4



Fomiuferz. nr PO«OBW4)3?F09 z arna 08.04.2024

Oznakowanie nrńbli nwz klienta' ___ _ ..... __________ „„„—.—-—  ............ 185 Br
Witrtiw pałwłelneztia ih’

Rn/p M.Z
z dnia 07.12.2017 r.
(Dz.U pnz.2294ł

Kud w4l<i timtoB w Lab^ ................... .. ———y—■—-—.— 2łW5

tp Badana |>»kuwm wtaiestoKł UsImKMka 
miary

Wynik badania 
nkpewłiiiść' < 

te/ullai hadiima'

i 9
a-HCH

wyibuymeMUOMh* ii IC-EO n

PN-lib? ISO (»46K:20ó2 MgO «<i.O2 
^9,62 .

A O.lw

Ja
y4K H
u«tah etewiimpwW sw«<9 z ®wk<aa
•B jcIiwjtH ddillWW flłC-lIT},

PS -1 s jst, 2002 pgżl « 0.02 A (Mw

21
heptaeWor

z ik<eU:.>n 
wufatstu ckkWMu* <Gi -KOJ

PN-EN
tUR 

v».»* '■ i’»łb
% 0.030

22
epoksyd hepWMorit
WimM cIwHEtk^airi łia&rw^ł z ifcMkyf
SV.sJiW.lTfS KkfaftlWSWk Kil -i c i»ł

i»N-i N ISO Mbfc2W2 pg 1 < 0/13
HV*2 tKW4ł

A 0,930

ntdryóa
iMM* ctawwto^ratH » iWMja
wMiw ytHek'Mi«U«tH ii •*. -I t *ś U

PNM S ISO fU6S;2rH<2 PŁVl < 0.02
,<■,_>>>■■ M&n

A 0.030

24
dieldryna
mcfcuti sjiiwreulięialił giŁpiiw^ i dgłskt^ 
WS«lm y»» elAłMWw HliOfiCiM

PN-F S ISO MńK 2iJa2 Plil < $$2 
ift.OJ . 'M>j? i

A <wo

25
emłrym
wtmhgkann& * ttetelAjS 

tfcfaWRsHi H A '-i i Fu
PN-Ł3S iSOW0«aW3 pri < 0.02

s WSMt
A Ó. 10

26
pp4>OE

jsswwoj 'f ArwŁeją
.1 a । '. i>>

PN-I \ ISO M6S:2n03 uui < om A (MO

pi^OOD
Wfcxb f <Uid»vja
W$«hwsta Ł->vkU<^w d»£-K U)

l'\-t \ ISO h IOS:2U<C jipl < 0.03 
iiMh! ‘ 4'0'^*

A O.Hi

IS
pp-doi
awmita cłffs^MWł^tisJJi isazaww z
w>tiwwBskkw-sssfa jGC4F.VDl

PK-j-S ISO 6-163.2002 PS^ *
< 0.02 

lh.<,Q ■ 0,0051
A <110

29 * Pyretróichi _____ __—

30
bifisntrynu
nwtóda siłtiWŁtwrafe z dsacfagą
wyehwjTO dttownów (4K"-K<. tii

P\-hN ISO 646X;2W3
< 0.02

<0,63 - <MW l
A 0.10

SI
fenpf«patryn»
Hiehida 4«wHMi<yśs<*i» jskwwi < 4ei«k<t* 

eWnww

PS-I S ISO 646S:20u2 pul 0,02
Ht.Kt J - W,fif > 11

A tMo

33
^cytaJutrynw
iMMta duwnawgrSiR* jsamwei t itae^swa 
wydłwMw ikkirs»B<»v (UC-lflłj

PN-KN ISO h |6K;2<»<O W'l <S 0412
<B ffi:.- 0.06.1}

<M0

I BSiZ-OBW 21185 2»24 siHHia .tlie/ba .strun 4



Formularz nr PO-OBW^^OO z dnia 08.04 zpża

* • ajepcwtwśe wyniku badania chemicznego wyra/owa jaku niqwtMn,& ftwsreiwna przy porlme aft»o^:i »k» 95*6 i wwólezynmku rozszefi«n«a 
fc-2; FWana rtwpewmwć wie. i^ejnnije etapu pnbnaw próbki.

2 - w pr/ypadkm gdy otrzy niaiKi wtkm& dla badania eternic/ttego jest p&niżql zjikwsu metody, I stbwatRwiwn pod^c reziilhft. Iwlama pwtódstawiotły 
n formie Wraz / okpe^nuścią rpzszeftMWi dia wurlosei iMtwj jpawy zakresu puniimMegu aWcdyiwwnnej metody.

OzmtowHiłie próbki pmv Micota: . .. _______ ___________________ _______ 18? a.
Wartpse parśw«ryw«na wg 

fcwp.MOL 
z dnia o aWJOO r.

1 U l', ptw.2294)

Kmł próbki nadany w Ltńw.rtwrtara: ........... ............. ....... ........................
afe

Ip. Badana eecha X teinda 1 Mkuwid tHUnesienia
Jcthmslka 

isiiary

Wynik badania 
tjicpgwwść* ? 

rwitlłas tadimur

permetrym*
»e»atJa dije<«u»^aft # jfe«*.ew
WcdrswW dsk«u»n U »€4:0*i

PN-LN ISO MAS 2002 < 0^02 
HW • (kWM?

A

izomery eypermetryny (u-ęy- 
permetryfta; cypermełrymł} 
fttóedj ekwHffitfftpgfii z tósfceja
mclmsia «H>WM» W < -KtUi

PN-f.N ISfHW«-W2 ie^2 * ąjjw)
A a im

«
fenw«le»'»l

elWMMJftKrtb awMvi / 4etAvja 
«l«kW»iKiw <ś a 4'{:tu

PSMiN ISO 0468 2WC W*
« w(iz 

mjłj WiMu,
A O.Hł

5,6
deltametryaft
itsśł^idweiaw^aisi jsawmKj * JstASKt 
wyHmywrfAmnissłr i«W’t ttn

PX4 N ISO MO 2002
<0,02 

fMSiWWi
A (Mn

Badania dwnricznc wy-tonano 25-28.11.2024

Wy njki biuJań/rezoluuy badań odnośny się wylav/nw do Kłdmw.i próbki.
yn wyników badań nie podaiw stwierdzenia zgndmwó z wymaganiem tfo lezubatńu badań nie podano opinii i iHicfpr^wji dtfoczacąi zgf>dtwśś z 

wymaganiem » zgbdnfe ze zleceniem.
Ldtaratowum aie pontwi odpmMtódzfeitaości za pobranie i transpon próbki oraz za mlwnaeje wy stew od klisatw.
Bez pisemnej zgody l .abórawriam, •sprrtw^dkaiie ale bhw by i pimiefane mas/ej jak sylte w esWe*.

A ~ bmfcuiiH ntawdymuane przez puiskie i "onnim AkredMiw

» ,4?'..

•m»r iru. B^n^ara ‘W^dlc
aiiSeoziffle sł^ssW!

tank™ etemiwią. eh

K,ł-,p-,'z««r

KOM1 € SPRAWOZDANIA Z BADA^

LBHiZOBW ■2085:2024 sirtma 4/Hczha Mrał 4



Formularz nr PO-OBW-G3/FI 7 z dnia 01.07.2024 r.

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - El»l»EMrOŁOVIC»M. 
W 0ISKOWE

ul ŹaWerskx łS, 10-561 Okęii 
l.ASORArORH M W El BI .ĄGl’ 

ul. G en.J.Bema 49, S2-390 Elbląg

AB 618

strona 1/2

mau. ĘTOTSW

OsMżiul Badania Wedy i Powietrzu ul, Gen, X Bema 7; &2--300 Elbląg
Śckcja Badań BtAlugtaa^afe Wody ul Gm, J. Berna 40. lut (55) 2334772; e^mil: h^wmwsse.ólszjyMj^ ,pl

Sekcja Badań Fiz);ko-ChcniJczny»h Wody i Powietrza ul. (ten- X Bema 7; tet (55) 23,14122; e-naili ItKthwclMKSse.dszty^^

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.137.2024 Elbląg, dnia 02.12.2024 r.

Spraw ozdanie z badań nr LE-OBW/523 Z2024
Sprawowanie a h»i.bń zawiera wynŁi l»Aiń objęte scatessem akredytacji oraz badań nieataedywtwnn^

Wyniki spoza zafaesn akredytacji zostały oaKięzone literą N

1. . Nazwa i adres klienta: IMwiatawa Stacja Samtamo-Epidemialogiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr HK.9052.66.2024z dnia 25J 1.2024 r.
3. Obiekt badania; woda przeznaczana do spożycia przez ludzi
4, Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 25.11.2024 r„ godz.
6. Miejsce pobrania próbki: IZodocujg publiczny Braniewu, sieć ul. Różana 14
7, Próbka pobrana wg PN-ISO 5667-5:20/7^10, PN-EN ISO 19458:2007 (m&odyttieakredyiawane) przez próbkobiorcę 

z PSSE w Braniewie p. Martyna Makowska
8, Oznakowanie próbki przez klienta: 186 Rr
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10, Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 25.1 l .2024 r., godz, 1245
Kursywą oznaczono informacje dostarczone przez klienta.

Badania mikrobiologiczne

jtk
'podana pw pmw4«ptxl<4»OT^ i w^iWicśynwitw
Majmwii# jsimiaw z FH4MJ 2S®0i'4OMSi i »pi-wa się aa jk4^m łW*m siej»M«wste nie Aejwujei eu»|W p»żwa»i» pińlAi.

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
WenBd badania niepewność'

Najwyższa 
dopus/ezalna wartość 

wg. Rozp. MZ 
% dnu* 

07 Srudnb« 2017 r. 
(Pł. IX z. 2017 r. 

poŁ 2294)

523

Bakterie grupy coli
Fiioayi Biwwbtwww^ j

MMiN ISO
SO08A HmH2’ Al;2017-04

jtk/lOOml 0 0

Bscherichia cali
Fflnwsii «HMbnm<>w<j «

»MłW !S<>
l; 2014.12. Al 401 ?-»M

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki atgatfaic *
ISO 1^m2 ; 200-1 jtk/100 ml --

-.—
-7
 i N
1 >

0

Ogólna liczba
■ mikroorganizmów 

w temp, 22fiC
Wyskow* (|»*» «gJvl»v» jsod»is i 

FM-EN ISO 6^22:2(104 jtk/1 ml 2 [0:8]
bez mef^awidło^ćb 

zmian

Badania miJkrobiologiczae wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ttl. Gen. J. Bema 40 
w dniach: 25 - 28.11.2024 r.

Przegląd i autoryzacja
□WNIK

E'7, -h •■ ■-.,,, Wody

E 51



2/2

Fermata ar ? a dwa 01 2024 r.

Sprawozdanie z badań nr LMBW 523 /2024

Badania fi^feeheMfette

SSSSSSiSSś^Sw^^
aMqww«o^ ws»Ba Mm wcm jdM ń»sa5tti«» -pisy jtójwslo- poMMMM #9H Ł mstHatm W®
fetta® nś^sewRa-SS me otsiim w» «SajM p&faMRiil proWi.
*B Wrw «-®tra jh»» Mai Kamim i>loninafit«vjn?' Latamfomm jwAmta wystałaś# ttctafcfflHs i :m«yi«ywHs A sr^owaaia
tisdnnia ńwtóćnsĄtośBas apaMgi ttynisganśt »wy WMiN fStMW rJaSKfeSBOt M2

Kod 
próbki «eghs Metoda

WtomcB* wlwieslwa

®#taM 
pumlarsiwy 

metody

WpHlMfcBW 
Rewftaty bastaafa 

ArfcpewBHrtć*
Jedswisifai 

«ni»ry

Ołjim-ssęsEśtwe ittMwsji 
mmrfoik^ W ajwyi»c 

łfopwwKSBiair stętenie wg, 
MimjłMSS *dnl» 
»7«ra*ltaW7r» 

m&lk «»W»-W«. 23M»

523 
i

Mętność
Wstaw#} «m cbhM« * 
FN-miSO W-«B 

NTO

..................................   i

^28 A O^OS i NTU
AfcwńMftW' pim 
tammtmdSw ł fes? 

nkw^wfcWt® zwras- 
ZiAwsiBy Mskrw *> 1,0

Barwa
WM»S« MsM»B

3-M 
łHgflft 5 i 3 rngM Pt ttełS^^wtełtasSł śs»iaM.. 

Zafesam swtwśe Ja t S s^t ł»

N .Zapach
ffutaj, 

0 2 5

Z'0

Akceptowatae 
pem fa-tasBrnentów 

i ter aieprawidłuwyA 
jaSśjfiN Smak rwp«tĄtfyea» *

w®PN-7i<M;HSSł
rottay; 

intarws-neSa 
0-5

Z;0 
brak świtu

«

pH I- t ■ scit •''. Wi > <0 - WP

W^-Was^rtM^C

7J ± <1 • * ■ h <5-9,5 -

Pizcwfidncść 
etefctrycuma 
wfaściwa

&»A4teM<srys» r^wtafc 2 
PW»2W8Ą9W

jjj ^.om> 
jtStat

«c4sw» 34 ’̂C

4S4 A 15
IMa «iw««^

jMBnp.tfo.2FC >

pS/em 251W

Badania fizykoc-hemśczne w^coawo w Sekcji Badań Fizyto-<3»ató^® wędy i Pewtetasa. Elbląg »1 Gen. J. Bema 7
< k • ’ ; i ■'■'Ir.

Do wyrtMw MM ni© podam Mwwdw» godności zgodnie ze zteeeniem w HtL90S2.66.3O24

Przegląd i autoryzacja

‘C > ' ' . ■ , : , '

: ,WK i Powfa W-

m®r Eli Euin iKf-hitjs-k

T^KapS®rSJ55ę^SS®i5SwB^^^SKrtt ZSHJS S3S|0S^^
i, WmtoŚBffl nfeza ®»a> jwtaBta i transportu jtóbck oraz & jHAitma^c destareasiie ptasi Mima, faftmnatje te mogij raieS 
wphwsa wjtóaoSć-rsjwftAw.

............. ........ ...... , ...;-,

B<sutsnfo tf pGWtet* -4®

d'- A.-.-L.
■ sśl^FWŚi IStW^t-A&Ms

SWieC SPRAWO2OAHIA Z BADAW



Formularz nr PO-OBW-03/F17 z dnia 01.07.2024 r.

AB 618

o3Sjar®$SSrW5^^ ...... strona1/2
Śetaj« Badań Biri^eałych Wody ul G«t A Bema 40; tel. (55) 2344772; e-maih teobw»u ws^.otejyn&j^

Sekcja BudKU4zykł»<?hm Wody i 1’nwfcinatui Ctai J Bem 7. teL (55)2334122; e-m»U:

:Znak spwwyi LEC® W.9051.2.137.2024 Elbląg, dnia 02.12.2024 r.

Sprawozdanie z badań nr ŁE-OBW/524/2024
Spmv«wtomez badań aws« wyniki b»da« objęte zakresem afaedy taeji waz badań n«eakr«iytow«nyclj. 

Wyniki okresu akredytacji swatały aaacanie I fenj N

L Nazwa i adres Idlfatai Powiatowo Starta Srmtitamwł^ w Braniewie ul Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny « Zleceniem jednorazowym nr HK.9052.662024 z dnia 25.11.2024 r.
3. Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data* godzina pobrania próbki: 25,1 L2024 r., godz. K''
6. Miejsce pnbrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, sieć- ul, Sikorskiego 15
7* Fróbka i»Ar^n» wg PN-ISO 5667-5:2017-16, 1^~ENJ$O 19458:2667 (meiodytaiiea^^ przez prób kobi&rę^

£ PSSE w Braniewie - p. Martyna Makowska
8. Oznakowanie próbki przez klienta: fS7:Sr
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do taboratorńiin: 25.11.2024 r.„ godz. 124'
Kursywą oznaczono informacje dostarczone przez klienta.

Badania mikrobiologiczne

jśfc • jtóiaus®i tWOQO0 Swfcwie
*F<4swt mwHMMwj jpw»wm jwv fwW^>4ełfe1iś<w»» w^J^writa mmummiM
Wk^wWoM pwsAtt* *««&«a«x?w»H « PN4(» S26iZVi23^iZ i «(*» w® WS pwfejAfa raj^mwyła. Msuw mc^wwie tós mptt pńM (MW,

Kad 
próbki

Badana ceętia Metoda badań/ 
Dokument ndniesfenia Jednostka 

miary
Wyniki badania niepewnie' 

f

Najwyżsw 
4®pusze»dna wartoii* 

wj?, MZ
ae dnfet 

WpdBtaaHTfc 
u * tan r. 

2»ii

524

Bakterie grupy coli
#n*Mi»«»»ss4' jgastafe z 

PH-EN ISO
®084; ^M-t24-Ak^>l?-04

jtk/100 ml 0 Q

Escherichia coli
jhtwsśiS Hfsasteawm^ z

PN-EN ISO ' 
m-J- aiM-UF-Al74M

jtk/100 ml 0 &

Enterokoki JW®^ WSShIm SBWWSJ Sjgaaró z 
l*N •! N ISO 7899-2^004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22”C

«<<»»» tposfett BiHJęimy) ^sOnie n 
pN<HI»ft222»4 jtk/1 ml 31W1 ber tuep&w idlewyeh 

zmian

Badania'mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J, Bema 40 
w dniach: 25 - 28.11.2024 r.

Przegląd i autoryzacja
K!l

ii

■, j,s\ '.'.F.- - <.' t i'.WA
w •
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famtew MWBWWW OTMftW r.

Sf « Bad» sir LE-OBW/ 534 0024

Badania f^kaetemfaMe

Pr?Mta:fti<ws „^'aje *>" W
* 14«33MMhA£ »> m!h» BaAsaŁ wytKtBMat b%^wW| ttiaieeneMa {mmmmmc S5W 4 mmMih **#
f«4^ii^KiwiK4&afe«ft$&uiect»9»
** Ncww» J*8M MS tpwsiatia tfysMMńa «&«»$#< MttaiiMBe » JUBftłOłWW dń jęj W»W«te.
&rfatna WwłnMh ^WM MW fWEM' WMEC r?»352»ltó2

KM 
próbki

Metoda biMtań/ 
Bftkameni odotericnw.

Łikres 
p«MHfarewy 

meJody

WjMdMaaW- 
Rcwltaty tattatta 
* j^j^wwiMr

łfataistfc*

Itejmsoerfne ifikresy 
wartoM^ W^syfese 

(hjwssrfse stgtafe wg.
Kwp, M35 «

524

<- ■ • M&lisó
045 3 KKJ

MTU <27 * <06 WTO twaw««6w i łw 
afcjwawidtowysli atttiaio 

JfWSws »W Włtófcł > ł,0

Barwa
♦ApmtSffi WsAft

5-50 
;mgfl Pt 5*3 mg/ift

JttasęWsSf^h* psa* to»e^»s«4o. 
j w mfcipWfśAwfjsh sttissB. 
ZB®»* «w«nś As

n Zapach
BiMbaj: 

Pj»,®BWme4«
Q-5

z< 
bró> « j Ataptaissdne 

yizez
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Badania fizykochemiczne w0mo w Sekcji Badan Fizyko-Chemicznych Wody 1 Powietrza, Elbląg &L Ge& X fcaoa 7
w dniach: 25.1 i .2024 r.
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Przegląd I amortyzacja
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KONISC SFSAWOZBAHIA Z BADAŃ



Formularz nr PO-OBW-03/F17 z dnia Ol 07 2024 r.

SANITARNO - KPIbEMlOMKUCZNA

ul gotnienka if\ IMStl Otaiyn
1ABOIUTORH M W ELBUyn

ul GenJ.Ikma -Ml 82-380 F.fbl<g

AB 618

Oddział Hiatatia Wody i Powietrza ul. G«k J Bm 71 82-360 glł^Ś- strona 1/2
Sekcja Badań ®iaii®ssmych Wody ui. Cfea. X Bcwss 40; tcl (SS> 2334772; ewl.

Sekcja Badań FTzyko<3>cmic^ Wody i Powieuztt ttl Gen. J Bema 7, te! (55) 2J 34122; e-mnit tónbwehu'sscM>Ł^ya'4i^^ gov.pl

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.137.2024 Elbląg, dnia 02.12.2024 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 525 72024
SjrawwzAmw « badań Mwęre wyniki toiań rf^ętez^ waz (wdań oteakr^yt^^

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oztwezsme fesą N

1, Nazwa i adres klienta; Powiatowa Stacja SuniiarmMćpi^ w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr H'K.9052.66.2024 z dnia 35,11.2024 r.
3. Obiekt badania: woda przeznaczona da spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 25.11.2024 r., godz. S45
6. Miejsce pobrania próbki: Wttdocujgpubliczny Braniewo, sieć ul. Moniuszki 13
7. Próbka pobrana W W-W 5667-5:2017-10. P14&ISO 19458:2007 (metody weakredytowane) przez próbkobiorcę 

z PSSE w Braniewie ■ p. Martyna Makftwska
8. Oznakowanie próbki przez klienta; Id8 Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 25.11,2024 r , godz. 124$
Kursywą oznaczono informacje dostarczone przez klienta.

Badania mikrobiologiczne

* ftjdMK* muWi n®;xw»»Jcś mżs?ssw»i*ei pomiaru przy 93^|xwv«ńe pnmiiu(raj«lwsśń^ i wspótoyifflilu roz<awxen» fe’ -2-
Jliepe-wlwAź pamtew ssćal^«mamn®Bns zgodni® z PbMSO 3W0t ;2»234iS > upiera się nu pssiisj.w»u cahj^cnmyni. ISataaa riicpcwnuS: mc ujmuje e#ip«» pnWerum# pińłAi,

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/ 
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
Wyniki badania niepewność1

1 -b.. 4

NajwySsoi 
dopwśzezahra wartość 

wg, Rozp, M2Ł 
X dnia 

P7KTudnia2(łl7n 
(I>z U.atW7n 

poz. 2294)

Bakterie grupy coli
Rtlr^fi-meiailwa&wwcł a

w-mso
Ó30M: ł Al ZWMM

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Hlwji SHeitttawWŁj sgpćtafe z 

PN-TN ISO
2OI4-l2*Ał '24)17-m

jtk/100 ml 0 0

525
Enterdkoki 1 PN4ŁN ISO 7S‘W-2-2<W jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22X

ipónkw z jtk/I mi 2 [Q;8j twż
zmmti

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J. Bema 40 
w dniach: 25 - 28.11.2024 r.

Przegląd i autoryzacja
K’CnCWMIK

< . / sk:/,o>'My
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Przegląd i aittmyrzscja
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KOWBC SPRAWOZDANIA Z BABA®


